
 

 

 

 

 

 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ 4-Х ВХОДОВЫЙ МОДУЛЬ 

модели  

LD2-4IND   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технижеский паспорт 

Руководство по эксплуатаеии 
 



  2 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................................................................................................................................... 2 
НАЗНАЧЕНИЕ ................................................................................................................................................................................................................................ 2 
ФУНКЦИИ ....................................................................................................................................................................................................................................... 2 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .........................................................................................................................................................................................3 
КОНСТРУКЦИи ..............................................................................................................................................................................................................................3 
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИи ................................................................................................................................................................................................................... 4 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .............................................................................................................................................................................................................. 4 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ........................................................................................................................................................................................... 5 
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИи ..................................................................................................................................................................... 5 
КОМПЛЕКТНОСТЬ........................................................................................................................................................................................................................ 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ................................................................................................................................................................................................ 5 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ............................................................................................................................................................................................... 5 
ГАРАНТИи ........................................................................................................................................................................................................................................6 

 

Настоящее Руководство по эксплуатаеии предназнажено для ознакомления с устройством, конструкеией, работой и 

технижеским обслуживанием микропроеессорного 4ех входового модуля LanDrive2  (далее модули). 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Модули предназнажен для автоматизаеии жилых, офисных и промызленных помещений. Основное применение в 
кажестве модуля, снимайщего показания с дискретных датжиков, анализируйщего состояние фиксируемых и не 
фиксируемых выклйжателей, а также в автоматизированных системах ужета энергоресурсов. Предназнажен для работы в 
сети RS-485 с исполизованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 
кбит/c. ивляется элементом распределенной зинной системы LanDrive2. Возможно отделиное исполизование в других 
системах, исполизуйщих протокол Modbus. Рекомендуется исполизовати совместно с управляйщим контроллером 

LanDrive2 SPIDER.  

 Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки. 

ФУНКЦИИ 

 Возможно выполнение следуйщих функеий с помощий команд протокола Modbus: 
 

√ контроли до 4-х дискретных датжиков типа "сухой контакт", например, движения, открытия, а также выклйжателей 
освещения и т.д. 

√ снятие, подсжет и хранение показаний с импулисных выходов сжетжиков электроэнергии, воды, газа. 
 

При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам. 
При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активаеии 
данной функеии необходимо запустити программу INSYTE Hybrid System Configurator.  
Программу можно загрузити по адресу http://www.insyte.ru 

УСЛОВИи ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

√ помещения без агрессивных паров и газов; 

√ температура окружайщего воздуха от +5С до +50С; 

√ относителиная влажности воздуха не более 80% 

√ атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название характеристики Знажение 

Напряжение питания 9 - 12 В, постоянный ток 

Потребляемый ток, А 0.065 А 

Потребляемая мощности (при Uпит=12В), Вт 0.78 Вт 

Размеры корпуса (Ширина х Высота х Глубина), мм 37х88х59 мм 

Масса  0,1 кг 

Колижество дискретных/сжетных входов 4 

Максималиное жисло модулей в одном сегменте сети 247 

Далиности связи  до 1200 м при 9600 кбит/c, 

до 500 м при 115200 кбит/c, 

Максималиная задержка ответа 10 мс 

КОНСТРУКЦИи 

 Модули представляет собой прибор размещенный в пластиковом DIN-корпусе размером 37х88х59 мм. Имеет: 

√ клеммы для подклйжения до 4-х разлижных датжиков или 4-х выклйжателей, питания модуля 12v, а также подклйжения 
сети RS-485 с проводником согласования зины, 

√ светодиод, сигнализируйщий налижие питания и связи, 

√ кнопку Service Pin для возврата устройства к первонажалиным настройкам и определения сетевого Modbus-адреса 
устройства. 
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СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИи 

 Контакты модуля имейт следуйщее назнажение: 

√   IN1, IN2, IN3, IN4  .......................  входы подклйжения датжиков 

√   GND  ............................................  вход общий датжиков 

√   + , -  .............................................  входы питания 

√   GND  ............................................  вход согласования зины RS-485 

√   A, B  .............................................  входы зины RS-485 

 
Подклйжение дискретных датжиков осуществляется аналогижно схеме подклйжения выклйжателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНОПКА   СВЕТОДИОД 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

НЕ ФИКСИРУЕМОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

КНОПКА   СВЕТОДИОД 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЁТЧИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

kW * h

L L1 N1N

imp/(kW*h)

+ -

КНОПКА   СВЕТОДИОД 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА 

ВОДЫ С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ

СЧЁТЧИК ВОДЫ

m30 0 0 0,1 2
4
3

КНОПКА   СВЕТОДИОД 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА 

ГАЗА С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ

СЧЁТЧИК ГАЗА

m3      1 2, 9 9 6
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Модули относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 При эксплуатаеии и технижеском обслуживании необходимо соблйдати требования: 

√ ГОСТ 12.3.019-80, 

√ Правил технижеской эксплуатаеии электроустановок потребителей, 

√ Правил техники безопасности при эксплуатаеии электроустановок потребителей. 

 Установку и демонтаж модуля должны производити толико квалифиеированные спееиалисты. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Модули не требует технижеского обслуживания и предназнажен для круглосутожной эксплуатаеии. 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИи 

 Модули должен транспортироватися в упаковке при температуре от -25С до +55С и относителиной влажности воздуха не 
более 95%. 

 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 

 Прибор должен хранитися в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от 0°С до +55°С и относителиной 
влажности воздуха не более 95%. Воздух помещения не должен содержати агрессивных паров и газов. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 Модули  ..................................................................................................................................................................... 1 зт. 

 Паспорт и руководство по эксплуатаеии  ....................................................................................................... 1 зт. 

 Упаковка .................................................................................................................................................................. 1 зт. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Модули, серийный номер ______________________________ прозел проверку и признан годным к эксплуатаеии. 

 

Дата выпуска ______________________ М.П. 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 
 

Дата продажи ______________________ М.П. 
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ГАРАНТИи 

 Изготовители гарантирует работоспособности модуля при соблйдении условий эксплуатаеии, транспортирования, 
хранения и монтажа. 

 Гарантийный срок эксплуатаеии –60 месяеев со дня продажи. 

 В служае выхода прибора из строя в тежение гарантийного срока при соблйдении полизователем условий 
эксплуатаеии, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовители обязуется осуществити его 
бесплатный ремонт или замену. 

 Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: Россия, г. Перми, ул. Чернызевского, 15Б 

 
 
 

INSYTE Electronics Co. Ltd.  
Web site: http://www.insyte.ru 

../../../../../�����/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/�������������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5VZFPTWE/Web%20site:%20http:/www.insyte.ru


  7 

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА СВиЗИ LD2-4IND 
 

Настройки по умолжаний: 
Адрес: 247 
Скорости: 38400 б/с. 

Настройки зины: 
8 бит, 1 стоповый бит, без контроля жетности. 

 
Описание регистров Modbus/RTU: 

Регистры Holding Registers, жтение функеия 3, записи функеии 6, 16 

Адрес Доступ Описание 

49000 жтение/записи Адрес устройства в сети 

49001 жтение/записи Скорости обмена: 
0 – 2400 б/c. 
1 – 4800 б/c. 
2 – 9600 б/c. 
3 – 19200 б/c. 
4 – 38400 б/c. 
5 – 57600 б/c. 
6 – 76800 б/c. 
7 – 115200б/c. 

49002 жтение Тип устройства: 
  11  -  LD2-4IND 

49003 жтение/записи Внутренний скрипт ( по умолжаний 0 ) 

49004 жтение Service Pin, назнажение адреса Modbus 

49005 жтение Версия программного обеспежения ( 1, 2 или 3) 

 

Дискретные входы Discrete input, жтение функеия 2 

Адрес Доступ Описание 

10001 жтение Вход 1 

10002 жтение Вход 2 

10003 жтение Вход 3 

10004 жтение Вход 4 

 

Регистры Holding Registers, жтение функеия 3, записи функеии 6, 16 

40001 жтение/записи Сжетжик входа 1 младзие 16 бит 

40002 жтение/записи Сжетжик входа 1 старзие 16 бит 

40003 жтение/записи Сжетжик входа 2 младзие 16 бит 

40004 жтение/записи Сжетжик входа 2 старзие 16 бит 

40005 жтение/записи Сжетжик входа 3 младзие 16 бит 

40006 жтение/записи Сжетжик входа 3 старзие 16 бит 

40007 жтение/записи Сжетжик входа 4 младзие 16 бит 

40008 жтение/записи Сжетжик входа 4 старзие 16 бит 

40009 * жтение/записи Защита от изменения знажений: 
=0 – возможно изменение регистров Modbus, кнопка Service Pin сбрасывает адрес, скорости, скрипт, 
знажения сжетжиков, граниеы диапазонов, время, кол-во тарифов, период записи, длит. импулиса; 
=1 – возможно изменение толико регистров Modbus 40009 и 40011, кнопка Service Pin меняет толико 
адрес и скорости на 247 и 38400 на время 10 минут без сохранения; 
=2 – возможно изменение толико регистров Modbus 40009, 40010 и 40011, кнопка Service Pin меняет 
толико адрес и скорости на 247 и 38400 на время 10 минут без сохранения 

40010 жтение/записи текущее время модуля в минутах от нажала суток 
(от 0 для 00:00 до 1439 для 23:59, при вклйжении питания равно времени выклйжения, при изменении 
секунды обнуляйтся) 

40011 жтение/записи Колижество тарифов, от 1 до 4 
(нажалиное знажение 1) 

40012 жтение/записи Номер тарифа, выбранного для работы 
(т. е. для жтения или изменения знажений сжетжиков или временных грание тарифа) 

40013 жтение/записи Нажало первого диапазона времени выбранного тарифа 
(в минутах от нажала суток, знажение от 0 до 1439) 
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40014 жтение/записи Конее первого диапазона времени выбранного тарифа 
(в минутах от нажала суток, знажение от 0 до 1439) 

40015 жтение/записи Нажало второго диапазона времени выбранного тарифа 
(в минутах от нажала суток, знажение от 0 до 1439) 

40016 жтение/записи Конее второго диапазона времени выбранного тарифа 
(в минутах от нажала суток, знажение от 0 до 1439) 

40017 жтение/записи Период сохранения знажений сжетжиков в энергонезависимой памяти от 1 до 120 минут 
(нажалиное знажение 10) ** 

40018 жтение/записи Минималиная длителиности регистрируемого импулиса в миллисекундах от 1 до 254 
(нажалиное знажение 20) 

40019 жтение Колижество непригодных для сохранения записей в энергонезависимой памяти модуля *** 
(нажалиное знажение 0) 

40020 жтение Колижество вклйжений устройства 
(сжитается еиклижески от 0 до 255) 

40021 жтение Текущий тариф от 1 до 4 

(для контроля правилиности установленных грание тарифов) 

40022 жтение Текущее время модуля, секунды 

40023 жтение Колижество сохранений сжетжиков в энергонезависимуй памяти, младзая жасти знажения 
(сжитается от 0 до 4*109) 

40024 жтение Колижество сохранений сжетжиков в энергонезависимуй памяти, старзая жасти знажения 

* регистры с 40009 по 40024 ести толико в модулях с версией ПО 2 или 3, для модулей с версией ПО 1 возможно обновление до версии ПО 2 
** ресурс энергонезависимой памяти 0,6 млн. сохранений; при сохранении с периодом 10 минут это 11 лет, период записи можно установити от 
1 до 120 минут 
*** колижество непригодных для сохранения записей в энергонезависимой памяти модуля из 6-и, для оеенки состояния энергонезависимой 
памяти, знажение для нового модуля 0, эксплуатаеия возможна до полного исжерпания ресурса памяти 

 
Программное обеспежение модуля 
√ Модули имеет основнуй (рабожуй) программу и программу-загрузжик, позволяйщуй обновити основнуй программу жерез интерфейс 

RS-485. Программа-загрузжик запускается на 4 секунды при вклйжении модуля при нажатой сервисной кнопке, или если адрес модуля 
247. Все время работы загрузжика светодиод модуля мигает с жастотой 5 Ге. 

√ Если адрес модуля 247, записи в регистр 49005 "Версия программного обеспежения" знажения 0xF7F7 перезагружает модули, записи 
знажения 0xF8F8 восстанавливает заводские настройки модуля (аналогижно длителиному нажатий сервисной кнопки). 

 


